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INSTRUKCJA MONTAŻU
OPRAW LED DART-X, DART-X SQ

Specyfikacja:       150-260V 50/60Hz, 18W / 24W
Wymiary:             DART-X 18W       Ø 145 x wys. 22 mm             DART-X 24W       Ø 190 x wys. 22 mm
                            DART-X SQ 18W  145 x 145 x wys. 22 mm      DART-X SQ 24W  190 x 190 x wys. 22 mm
Źródło światła LED niewymienne.

1. Odkręcając obudowę odłączyć 

panel od płyty mocującej 

2. Przygotować w podłożu 

otwory  montażowe

3. Za pomocą kołków odpowiednich dla rodzaju 

materiału zamocować płytę mocującą do podłoża

4. podłączyć panel do przewodu 

zasilającego 

5. przymocować panel do 

płyty mocującej

6. Włączyć zasilanie

UWAGA! Montaż powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz przy zachowaniu wszelkich zasad 

bezpieczeństwa. Przed montażem i konserwacją odłączyć napięcie zasilające.  Oprawa jest przeznaczona do montażu nawierzchniowego.


